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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACI()N
DEL SUMINISTRO DE DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO A
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye la contratacién del suministro de,
aproximadamente 400 toneladas anuales de Dibxido de carbono iiquido, a
granel, mediante camiones cisterna para su uso en el tratamiento de
remineralizacién de aguas destinadas al consumo humano en la Estacion de
Tratamiento de Aguas Potabies (ETAP) de Mohernando {Guadalajara) y el
suministro en régimen de alquiler de un recipiente para su almacenamiento y
gasificacién.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SUMINISTROS

2.1.En cuanto al suministro de Diéxido de Carbono Liguido:

2.1.1. El diéxido de carbono llquido deberd contener méas del 99,9% de
co2,

2.1.2. El parametro de calidad que se considerara a efectos de control
seré de CO2,

2.1.3. El licitador adjuntard en el sobre A, correspondiente a Ia
documentacién administrativa, una relacion de la concentracion de
las siguientes caracterfsticas, impurezas y sustancias toxicas del
producto, las cuales deberdn ser inferiores al valor indicado en cada
caso:

1. Oxigeno 02 < 20 ppm v/v

2. Vapor de agua H20 < 30 ppm v/v

3. Monoxido de Carbono CO < 10 ppm

4, Amonfaco NH3 < 2'5 ppm v/v

5. Oxidos de Nitrégeno NO/NOx < 1 ppm v/v

6. Sulfuro de hidrégeno {SH,) < 0’1 ppm v/v

7. Sulfuro de carbonilo {(SCO) < 02 ppm viv

8. Anhidrido sulfuroso{S0,) < 0’1 ppm v/v

9, Olor (fase gas): sin olor

10. Olor y sabor en solucién acuosa: Si sabor ni olor extrafio

2.1.4. El producto deberd cumplir con la normativa europea y estatal
vigente y aplicable al objeto del suministro y en particular:

2.1.4.1. El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.

2.1.4.2. Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero de sustancias para el

tratamiento del agua destinada a la produccién de agua de
consumo humano.

2.1.4.3. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos aprobado 'y sus
posteriores modificaciones.
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2.1.4.4. El Reglamento (CE), n2 1907/2006 relativo al registro, la
evaluacion la autorizacién y la restriccién de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)

2.1.4.5. La Norma UNE-EN 936 en vigor. A fin de garantizar dicho
cumplimiento el concursante adjuntard a su oferta certificado
de analisis de una/s muestra/s de la sustancia en el que se
certifique las caracteristicas del producto, asi como sus
impurezas de acuerdo con el anexo Il de la Orden
551/304/2013, de 19 de febrero. Este certificado deberd ser
expedido por un laboratorio que tenga acreditado por la norma
UNE EN ISO/IEC 17025 el método de anélisis que describe la
norma UNE-EN 936 (o la norma equivalente, si es el caso), o al
menos esté acreditado por alglin otro método de andlisis de
agua y que tenga validado los métodos y anélisis requeridos,
Dicho certificado deberd ser renovado cada dos afios, asi como
siempre que se realice cualquier modificacién en el proceso de
fabricacion que pueda tener influencia sobre la calidad de las
sustancias.

2.1.4.6. El producto, o en su caso el productor, deberi contar con
Certificado o autorizacién sanitaria conforme al Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, o Autorizacién Sanitaria de
Funcionamiento de Establecimientos Alimentarios segin Real
Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

2.2.En cuanto al alquiler, instalacion y desmontaje del recipiente:

2.2.1. El recipiente destinado al almacenamiento del producto que se
instalard en la Estacién de Tratamiento de Aguas Potables (en lo
sucesivo, indistintamente, E.T.A.P.} de Mohernando tendrd una
capacidad minima de 15.000 Kg y dispondréd del equipamiento
necesario para efectuar correctamente la dosificacién del producto
en las condiciones de utilizacién existentes en la actualidad en la
E.T.A.P. de Mohernando.

2.2.2. El recipiente deberd cumplir la legislacién vigente, y en particular
el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos a Presién, y su correspondiente Instruccién
Técnica Complementaria MIE-AP-10 referente a  depésitos
criogénicos.

2.2.3. El recipiente se instalara sobre plataforma de hormigén de 4°5 x
13 metros existente. Si fuera necesario realizar modificaciones a
dicha plataforma para ubicar el recipiente, los gastos ocasionados
correran por cuenta del adjudicatario.

La instalacién del depdsito serd realizada por cuenta del
adjudicatario, el cual deberd efectuar todos los tramites y pruebas
necesarias para la legalizacién de la instalacién.

2.2.4. El adjudicatario mantendrd en todo momento la condicién de
propietario legal del recipiente de almacenamiento del producto y
de sus instalaciones auxiliares, efectuando a su cargo los trabajos
de mantenimiento e inspecci6én necesarios para garantizar la
seguridad y el buen funcionamiento del sistema, corriendo por su
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cuenta y riesgo los desperfectos que pudieran producirse durante el
alquiler del recipiente.

2.2.5. El adjudicatario debera facilitar a Mancomunidad de Aguas del
Sorbe instrucciones escritas relativas al funcionamiento de la
instalacién y consumo energético del evaporador.

3. EJECUCION DE LOS SUMINISTROS

Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario deberd proceder al
suministro del recipiente de almacenamiento objeto de contrato en el plazo
méximo de quince dias contados desde la fecha de formalizacién del
contrato.

El punto de entrega del producto serd la Estacién de Tratamiento de
Aguas Potables (ETAP) de Mohernando. Carretera de Maluque, Km 1,
Mohernando (Guadalajara).

De acuerdo con la estimacién realizada por M.A.S. sobre los consumos
de Dioxido de Carbono Liquido, se prevé una frecuencia de entrega
aproximada de 15 toneladas cada quince dfas.

No obstante, este ritmo de suministro podra ser alterado, aumentando o
disminuyendo el nimero de entregas y/o la cantidad a entregar, cuando los
requisitos de explotacion de la Estacién de Tratamiento antes referida asf lo
demanden,

Los pedidos concretos se realizaran por M.A.S. por el medio seleccionado
por el adjudicatario, con al menos dos dias habiles de antelacién a la fecha
de entrega del mismo.

La entrega del suministro se realizard, salvo razones de urgencia, de
9:00 a 14:00 los dias laborables. Si la llegada de un vehiculo a la Estacion
de Tratamiento se produce fuera del horario sefalado, M.A.S. no garantiza
la posibilidad de que el suministro sea descargado, siendo por cuenta del
adjudicatario los gastos que dicha no entrega pueda ocasionar.

Todas las operaciones de carga, transporte y descarga, seran por cuenta
del suministrador.

El vehiculo utilizado para el transporte y el transportista deberan
cumplir la normativa para el transporte de mercancias peligrosas por
carretera.

En caso de situacién de huelga de transporte, sera responsabilidad del
adjudicatario la gestién de peticiones de escolta ante las autoridades
competentes, si fuera necesario para la garantfa de suministro en plazo,

El personal de servicio en planta y en particular el Jefe de Planta seran
responsables de la supervisién de la descarga, de la comprobacién del
estado y funcionalidad de envases y equipos de descarga y de seguridad,
asf como de la comprobacién y conformado de la documentacion.

En el momento de la entrega el adjudicatario deberd entregar un
albaradn (sin valoracién econdémica) al que se acompafiard un talén de
pesada en el que se indique claramente la cantidad de producto
suministrado,

Igualmente, el albaran deberd acompafarse de un certificado de calidad
del producto suministrado que, como minimo, deberéd recoger el vaior de
riqueza del producto, Cada doce meses contados a partir de la fecha de la
firma del contrato, el suministrador debera entregar a M.A.S. una analitica
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efectuada por un laboratorio acreditado en el que se indiquen los
resultados analiticos de los pardmetros sefialados en la Cldusula 22 del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Dicha analftica correrd a cargo
del contratista.

El contratista deberd proporcionar a M.A.S. toda la informacion
necesaria para el adecuado manejo del reactivo y del almacenamiento, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo Il de la ORDEN $51/304/2013, de 19
de febrero sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la
produccién de agua de consumo humano, asi como facilitar las
instrucciones para actuar en caso de emergencia.

Una vez finalizado el plazo del contrato o de cualquiera de sus
prorrogas, el suministrador deberd proceder a la retirada del recipiente en
el plazo que determine Mancomunidad de Aguas del Sorbe. De no ejecutar
la misma en dicho plazo, Mancomunidad de Aguas del Sorbe, podra
retirarlo con cargo a ia garantia depositada,

PERSONAL Y MEDIOS TECNICOS MATERIALES

El adjudicatario asignard al contrato personal técnico para atender
cualquier cuestién técnica o logfstica que se pudiera plantear durante el
desarrolio del contrato, Los licitadores indicardn en sus propuestas las
funciones y el grado de cualificacién del personal técnico asignado.

Asi mismo detallardn en dicha propuesta los medios técnicos y
materiales que se adscribiran al contrato,

Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario deberd entregar una
relacion con el personal y vehiculos con los que se realizard el servicio y
que accederan a las instalaciones a fin de solicitar las autorizaciones
pertinentes.

INSPECCION Y CONTROL

M.A.S. podra efectuar en cualquiera de los suministros un control de
pesaje en la forma que éste estime conveniente y fo un andlisis del
producto para comprobar que cumple los pardmetros de calidad prescritos
en presente Pliego, reservando dos muestras obtenidas simuitdneamente a
la muestra objeto de anélisis.

M.A.S. podra rechazar cualquier entrega que presente evidencia de
alteracién del producto o cualquier otra circunstancia que a juicio del
personal receptor la haga inaceptable.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El adjudicatarioc cumplird la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales constituida por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, sus
disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas normas legales o
convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopcién de
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medidas preventivas en el &mbito laboral o susceptibles de producirlas en
dicho &mbito,

La organizacién del trabajo y la seguridad que requiera el servicio es
obligacién del adjudicatario.

El adjudicatario garantizard la seguridad de los trabajadores a su
servicio adoptando fas medidas preventivas necesarias en materia de
evaluacién de riesgos, planificacién preventiva, formacién e informacién
sobre riesgos, actuacién en caso de emergencia o riesgo grave e
inminente, y de vigilancia de la salud del personal a su servicio.

El adjudicatario se compromete a cumplir todas las medidas de
prevencién de riesgos laborales informadas por M.AS. en los pliegos de
condiciones o en cualquier otro documento entregado antes o durante la
prestacién del servicio.

Cuando para la prestacién de un servicio deba realizarse actividades en
concurrencia con otros contratistas, deberd cumplir lo establecido en el
articulo 24 de la ley de Prevencién de Riesgos Laborales y en el R.D. 171/04
que lo complementa, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberd aportar la
siguiente documentacién relativa a prevencién de riesgos laborales segln
lo establecido en el art. 23.3 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre (BOE
10/11/95), de Prevencién de Riesgos Laborales de |a empresa, 0 en su caso
de la o las empresas subcontratadas, para los trabajos a realizar en las
instalaciones de M.A.S.:

6.1.Evaluacién de riesgos sobre las actividades a realizar en Mancomunidad
de Aguas del Sorbe

6.2.Relacion de medidas preventivas a tener en cuenta en funcién de la
evaluacién de riesgos facilitada.

6.3.Relacién de trabajadores que van a trabajar en Mancomunidad de
Aguas del Sorbe

6.4.Responsable de seguridad y salud ante Mancomunidad de Aguas del
Sorbe (interlocutor vélido en materia de prevencién de riesgos
laborales),

6.5.Modelo de organizacién establecido en materia de prevencion; servicio
de prevencién ajeno, propio, mancomunado, asumido por el
empresario.

6.6.Acreditacién de que sus trabajadores han sido informados de su
evaluacion de riesgos y de haber recibido la formacién para la
realizacién en nuestras instalaciones si fuera necesario {(manejo de
carretillas elevadoras, grias puente, etc.) emitidos por una entidad
acreditada o por técnico de prevencién de riesgos laborales de la
empresa.

6.7.Relacion de equipos de proteccién individual gue van a utilizar.

6.8.Acreditacién de que sus trabajadores han recibido los Equipos de
Proteccién Individual necesarios segin la evaluacién de riesgos.

6.9.Relacién de equipos de trabajo a utilizar en nuestras instalaciones y
justificante de cumplimiento de los equipos de trabajo utilizados seg(n
RD 1215/97.

6.10. Copia de los Certificados de Aptitud medica de los trabajadores.
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FTCOHUTAOD OE AGURS DEL SORRE ¢
REGISTRO GENERAL

ENTRADAN.C.... e
Expediente nim. 110/2016 SALIDA N 5 ..... @;‘g “*-)20;(5
‘5 --------
Procedimiento: Convocatoria sesién erdinaria 28/12/2016 FECHA .=z ,/ ......

NOTIFICACION CONVOCATORIA

En cumplimiento de la Resolucitn dictada por la Presidencia en fecha 22 de
diclembre de 2016 y conforme a lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en 81 del Real Decreto 2568/19886, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacin, Funcionamiento y
Régimen Juridico de las Entidades Locales, queda Vd. convocado a la sesién ordinaria de
JUNTA DE GOBIERNO para el dia 28 de diciembre de 2016, a las 19,15 horas, gue se
celebrard en la Sede de la Mancomunidad, C/, Alcarria, 16, de la ciudad de Guadalajara, con
arreglo al siguiente Orden del Dia;
1.-Aprobacidn, si procede, del borrador del acta de la sesidn anterior.

HASH: 2065ha036562¢36a066a0092f0ct 181t

Fecha Flmma: 23122016

2.- CONTRATAGION, OBRAS Y SERVICIOS

2.1.- Aprobacién, si procede, del expediente de contratacién para el suministro de diéxido
de carbong 2017-2019.

2.2.- Aprobacidn, si procede, del expediente de contratacién para el suministro de hidexido
calcio 2017-2019.

2.3.- Aprobacidn, si procede, la adquisicion de piezas especiales DN600

2.4.-Aprobacion, st procede, la contratacién del mantenimiento equipos laboratorio,

3.- PERSONAL, HACIENDA Y SUBVENCIONES

3.1.- Distribucién, si procede, complemento productividad 2016.

3.2.- Acuerdo que proceda sobre convocatorla de subvenciones a Municipios pendientes
con cargo a las convocatorias del afio 2014,

3.3.- Aprobacién, si procede, bases que han de regir en la convocatoria del 1 Concurso
Nacional de Fotografia “ E]l Agua en el espacio MAS”

3.4.- Aprobacién, si procede, bases que han de regir en la convocatoria del 1 Concurso
Nacional de Minj Documentales con Drone “ Cortos de Agua”,

3.5.- Aprobacion, si procede, gasto Campafia publicitaria 2016-ampliacidn.

Il
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4,- RUEGOS Y PREGUNTAS

|

Se ruega que en caso de no poder asistir lo comunique a la Presidencia, a través de
esta Secretaria, indicando los motivos que lo justifiquen, previniéndole que a partir de esta
fecha tendrd a su disposicién los expedientes y cuantos antecedentes se relacionan con los
asuntos incluidos en la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de deliberar.
Adjuntdndose copia del borradoy del acta de la sesién anterior.
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