Jesus Carames Sanchez (1 de 1)

Director Técnico

Fecha Firma: 08/07/2020

HASH: 2a6760529f9f88c0f3c0e001dca3c199

(458 )

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TEQNICAS PARA LA CONTRATACION
DEL SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO A MANCOMUNIDAD DE
AGUAS DEL SORBE

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye la contratacion del suministro de,
aproximadamente 100 toneladas anuales de Cloro liquido, en tanques de
1.000 Kg., para su uso en el tratamiento de desinfeccién de aguas destinadas
al consumo humano en la Estaciéon de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP)
de Mohernando (Guadalajara).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO
2.1.En cuanto al suministro de Cloro liquido:

2.1.1. El producto debe contener como minimo un 99'5% en fraccién
volumétrica de cloro.

2.1.2. El producto no podré rebasar las siguientes concentraciones:
2.1.2.1. Humedad (H.0) < 20 mg/Kg de producto.
2.1.2.2. Tricloruro de nitrégeno < 20 mg/Kg de producto.

2.1.3. El producto deberd cumplir con la normativa europea y estatal

vigente y aplicable al objeto del suministro y en particular:
2.1.3.1. El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
2.1.3.2. Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero de sustancias para el
tratamiento del agua destinada a la produccién de agua de
consumo humano.
2.1.3.3. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado vy
etiquetado de preparados peligrosos aprobado y sus
posteriores modificaciones.
2.1.3.4. Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre, y sus posteriores
modificaciones, por el que se regula el proceso de evaluacién
para el registro, autorizacion y comercializacién de biocidas.
2.1.3.5. El Reglamento (CE), n2 1907/2006 relativo al registro, la
evaluaciéon la autorizacion y la restriccién de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)
3.6. Norma UNE-EN 937 en vigor
3.7. A fin de garantizar el cumplimiento de dicha norma, el
concursante adjuntara en el sobre A, correspondiente a la
documentacién administrativa certificado de analisis de una/s
muestra/s de la sustancia en el que se certifigue las
caracteristicas del producto, asi como sus impurezas, de
acuerdo con el anexo lll de la orden SSI/304/2013, de 19 de
febrero.

2.1.
2.1.

2.1.3.8. El producto se suministrara en contenedores de 1.000 Kg.
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2.1.3.9. El suministrador es responsable de que todos los envases y
vehiculos que utilice para el suministro objeto de este pliego
cumplan los requisitos que, para su uso, determina la
legislaciéon vigente.

2.1.3.10. Los envases deben cumplir la legislacion vigente segun
instruccion técnica complementaria ITC-MIE APQ 003 y el
contenido de las normas UNE -EN, la ITC-AP-7 del reglamento
de Aparatos a Presién y la reglamentacion relativa al transporte
de materias peligrosas por carretera.

2.1.3.11. En cada envase se incluira una etiqueta, en lugar visible,
con la informacién referente a la fecha del dltimo retimbrado y
la del préximo. La ausencia de esta etiqueta serd motivo de la
devolucién inmediata de dicho envase al suministrador.

3. EJECUCION DEL SUMINISTRO

El punto de entrega del producto sera la Estacién de Tratamiento de
Aguas Potables (ETAP) de Mohernando; Carretera de Maluque, Km. 1
Mohernando (Guadalajara).

De acuerdo con la estimacién realizada por M.A.S. sobre los consumos
de Cloro, se prevé una frecuencia de entrega aproximada de 6 toneladas cada
20-25 dias aproximadamente.

No obstante, este ritmo de suministro podra ser alterado, aumentando o
disminuyendo el nimero de entregas y/o la cantidad a entregar, cuando los
requisitos de explotaciéon de la Estacién de Tratamiento antes referida asi lo
demanden.

Los pedidos concretos se verificardn por M.A.S. por el medio designado
por el adjudicatario, con al menos dos dias habiles de antelacién a la fecha de
entrega del mismo, no descartando la asistencia inmediata de suministro en
situaciones extraordinarias.

En caso de situacidon de huelga de transporte, serd responsabilidad del
adjudicatario la gestién de peticiones de escolta ante las autoridades
competentes, si fuera necesario para la garantia de suministro en plazo.

La entrega del suministro se verificard, salvo razones de urgencia, de
9:00 a 15:00 horas, los dias laborables. Si la llegada de un vehiculo a la
Estacion de Tratamiento se produce fuera del horario sefialado, M.A.S. no
garantiza la posibilidad que el suministro sea descargado, siendo por cuenta
del adjudicatario los gastos que dicha no entrega pueda ocasionar.

Todas las operaciones de carga, transporte y descarga, seran por cuenta
del suministrador.

El tiempo de permanencia de los envases en el lugar de destino no
devengard ninguln tipo de gravamen en concepto de alquiler.

El personal de servicio en planta y en particular el Jefe de Planta seran
responsables de la supervisidon de la descarga, de la comprobacién del estado
y funcionalidad de envases y equipos de descarga y de seguridad, asi como de
la comprobacién y conformado de la documentacién.
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En el momento de la entrega el adjudicatario deberd entregar un
albardn (sin valoracién econdmica) al que se acompafara un talén de pesada
en el que se indique claramente la cantidad de producto suministrado.

En el albardn de entrega deberd constar la fecha de fabricaciéon y el
nimero de lote del producto, asi como el valor de riqueza del producto
suministrado.

Si se advirtiera que el transportista no cumple la normativa para el
transporte de mercancias peligrosas por carretera, M.A.S. podra devolver el
reactivo suministrado incluso antes de proceder a su descarga, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

Finalizada la descarga de la mercancia se retiraran los contenedores
vacios. El conductor debera sujetar adecuadamente los contenedores y colocar
los elementos de proteccién, asi como comprobar sobre el vehiculo el cierre de
aberturas. El personal de planta entregard la “carta de porte en vacio” a
efectos de su aptitud para el transporte por carretera, siendo responsabilidad
del transportista circular con la sefalizacién adecuada a la condicién real del
vehiculo.

Esta carta de porte incluira una declaracion firmada por el transportista
(conductor del vehiculo) en la que de forma inequivoca conste su conocimiento
de las disposiciones generales y especiales aplicables en funcién del caracter
peligroso de la mercancia transportada, su naturaleza cantidad y riesgos y
medidas a adoptar en caso de accidente, incendio, fuga, rotura o deterioro de
los envases, asi como el cumplimiento por conductor y vehiculo de los
requisitos exigidos por la legislacién vigente.

El contratista deberd proporcionar a M.A.S. toda la informacién
necesaria para el adecuado manejo del reactivo y del almacenamiento, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo Il de la ORDEN SS1/304/2013, de 19 de
febrero sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la
produccion de agua de consumo humano, asi como facilitar las instrucciones
para actuar en caso de emergencia.

4. PERSONAL Y MEDIOS TECNICOS MATERIALES

4.1.El adjudicatario asignard al contrato personal técnico para atender
cualquier cuestién técnica o logistica que se pudiera plantear durante el
desarrollo del contrato. Los licitadores indicaran en sus propuestas las
funciones y el grado de cualificacién del personal técnico asignado.

4.2.El caso de emergencia el licitador deberd prestar asistencia técnica
inmediata, en las instalaciones de la ETAP de Mohernando a la menor
brevedad, estableciendo en su propuesta el plazo maximo de respuesta
desde que M.A.S. efectle el requerimiento a tal efecto.

El adjudicatario asignara al contrato personal técnico para atender
cualquier cuestion técnica o logistica que se pudiera plantear durante el
desarrollo del contrato. Los licitadores indicaran en sus propuestas las
funciones y el grado de cualificacién del personal técnico asignado.

Asi mismo detallardn en dicha propuesta los medios técnicos y
materiales que se adscribiran al contrato.

Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario debera entregar una
relacién con el personal y vehiculos con los que se realizara el servicio y
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gue accederdn a las instalaciones a fin de solicitar las autorizaciones
pertinentes.

INSPECCION Y CONTROL

M.A.S. podra efectuar en cualquiera de los suministros un control de
pesaje en la forma que éste estime conveniente y /o un analisis del
producto para comprobar que cumple los pardmetros de calidad prescritos
en presente Pliego, reservando dos muestras obtenidas simultdneamente a
la muestra objeto de andlisis.

M.A.S. podréd rechazar cualquier entrega que presente evidencia de
alteracién del producto o cualquier otra circunstancia que a juicio del
personal receptor la haga inaceptable.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El adjudicatario cumplird la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales constituida por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, sus
disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas normas legales o
convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopcién de
medidas preventivas en el ambito laboral o susceptibles de producirlas en
dicho ambito.

La organizacion del trabajo y la seguridad que requiera el servicio es
obligacién del adjudicatario.

El adjudicatario garantizard la seguridad de los trabajadores a su
servicio adoptando las medidas preventivas necesarias en materia de
evaluacién de riesgos, planificaciéon preventiva, formacién e informacién
sobre riesgos, actuacion en caso de emergencia O riesgo grave e
inminente, y de vigilancia de la salud del personal a su servicio.

El adjudicatario se compromete a cumplir todas las medidas de
prevencién de riesgos laborales informadas por M.A.S. en los pliegos de
condiciones o en cualquier otro documento entregado antes o durante la
prestacién del servicio.

Cuando para la prestacidon de un servicio deba realizarse actividades en
concurrencia con otros contratistas, deberd cumplir lo establecido en el
articulo 24 de la ley de Prevencién de Riesgos Laborales y en el R.D. 171/04
que lo complementa, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberd aportar la
siguiente documentacidn relativa a prevencion de riesgos laborales segun
lo establecido en el art. 23.3 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre (BOE
10/11/95), de Prevenciéon de Riesgos Laborales de la empresa, 0 en su caso
de la o las empresas subcontratadas, para los trabajos a realizar en las
instalaciones de M.A.S.:

6.1.Evaluacién de riesgos sobre las actividades a realizar en Mancomunidad
de Aguas del Sorbe

6.2.Relacién de medidas preventivas a tener en cuenta en funcién de la
evaluacién de riesgos facilitada.

Cod. Validacion: 6EJTPGSFSSK4CM6WM7LJFTEX7 | Verificacion: https://aguasdelsorbe.sedelectronica.es/

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 5



6.3.Relacién de trabajadores que van a trabajar en Mancomunidad de
Aguas del Sorbe

6.4.Responsable de seguridad y salud ante Mancomunidad de Aguas del
Sorbe (interlocutor valido en materia de prevencién de riesgos
laborales).

6.5.Modelo de organizacién establecido en materia de prevencion: servicio
de prevenciéon ajeno, propio, mancomunado, asumido por el
empresario.

6.6.Acreditaciéon de que sus trabajadores han sido informados de su
evaluacién de riesgos y de haber recibido la formacién para la
realizacion en nuestras instalaciones si fuera necesario (manejo de
carretillas elevadoras, grdas puente, etc.) emitidos por una entidad
acreditada o por técnico de prevenciéon de riesgos laborales de la
empresa.

6.7.Relacién de equipos de proteccién individual que van a utilizar.

6.8.Acreditacién de que sus trabajadores han recibido los Equipos de
Proteccién Individual necesarios segln la evaluacién de riesgos.

6.9.Relacién de equipos de trabajo a utilizar en nuestras instalaciones y
justificante de cumplimiento de los equipos de trabajo utilizados segun
RD 1215/97.

6.10. Copia de los Certificados de Aptitud medica de los trabajadores.
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